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8.7.2 Puxe a gaveta do DIO até o final, deixe uma sobra de cabos para que não haja tração 
nas bandejas, em seguida, ancore o cabo na estrutura do Rack e feche a bandeja. O cabo 
deverá ficar conforme a segunda imagem:

8.7 FIXAÇÃO DO DIO E CABOS NO RACK:
8.7.1 Verifique o posicionamento que será colocado o DIO DataCenter no rack e instale as 
porcas gaiolas no plano de fixação. Fixe o suporte nas laterais do DIO, conforme imagens 
abaixo e parafuse-o no plano de fixação do rack.

Obs.: Para fixação em racks padrão 19", posicione a parte maior do suporte no DIO 
DataCenter e para fixação em racks padrão 23", posicione a parte menor do suporte no 
DIO.

fixação em racks 19” fixação em racks 23”



     Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!

PRODUTOS RELACIONADOS:

Adaptador Óp�co Protetor de Emenda
Óp�ca

Pig tails

Sachê Máquina de Emenda
Óp�ca

Cordões Óp�cos

Decapador de Fibra Óp�ca Decapador de Cabo Óp�co Roletador de Tubo Loose
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